
trzeciorzędowe trzeciorzędowe

E A3 C3 C1 II IV V Ia III VI E A3 C3 C1 II IV V Ia III VI D1

74W/22 64W/22 62W/22 63W/22 70W/22 72W/22 65W/22 69W/22 71W/22 73W/22 212W/22 x 203W/22 202W/22 215W/22 217W/22 200W/22 214W/22 216W/22 213W/22 201W/22

data poboru próby* 12.04.2022 r. 11.04.2022 r. 11.04.2022 r. 11.04.2022 r. 12.04.2022 r. 12.04.2022 r. 11.04.2022 r. 12.04.2022 r. 12.04.2022 r. 12.04.2022 r. 20.09.2022r. 19.09.2022r. 19.09.2022r. 20.09.2022r. 20.09.2022r. 19.09.2022r. 20.09.2022r. 20.09.2022r. 20.09.2022r. 19.09.2022r.
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2. Temperatura °C 13,8 13,3 11,9 12,7 14,7 13,9 11,7 15,5 15,1 14,9 16,3 16,4 16,1 16,4 15,5 17,3 17,8 17,0 17,1 16,3

3. Barwa mgPt/l 29 88 44 38 6 <5 41 14 22 122 73 >70 >70 38 16 68 90 47 275 >70

4. Mętność FTU 3,92 19,1 9,23 7,64 3,50 1,41 8,40 4,11 4,68 9,80 3,79 11,22 7,59 2,35 0,88 8,44 7,28 3,35 21,6 15,88

5. Odczyn/temperatura pH/o
C 7,4/13,8 7,4/13,3 7,4/11,9 7,4/12,7 7,4/14,7 7,4/13,9 7,3/11,7 7,3/15,5 7,3/15,1 7,6/14,9 7,4/16,3 7,4/16,4 7,4/16,1 7,4/16,4 7,5/15,5 7,4/17,3 7,4/17,8 7,4/17,0 7,5/17,1 7,3/16,3

6. Przewodność elektryczna właściwa μS/cm 512 770 726 645 555 549 550 522 530 462 554 709 624 523 521 529 501 508 421 762

7. Chlorki mg/l 39,0 44,7 31,4 19,3 <10 <10 <10 <10 <10 <10 12,9 32,6 21,0 <10 <10 <10 <10 <10 <10 21,4

8. Siarczany mg/l <10 70 62 48 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 62 44 <10 <10 <10 <10 <10 <10 24

9. Azotany mg/l

10. Azotyny mg/l

11. Amonowy jon mg/l

12. Mangan mg/l 0,179 0,274 0,372 0,274 0,051 0,032 0,119 0,155 0,171 0,190 0,191 0,364 0,267 0,060 0,033 0,117 0,164 0,182 0,277 0,257

13. Żelazo ogólne mg/l 2,33 3,00 2,09 2,07 1,09 0,45 1,90 1,45 1,64 2,17 2,40 1,99 1,81 1,15 0,48 2,01 1,47 1,68 3,49 3,32

14. Ołów mg/l <0,010 <0,010 0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

15. Kadm mg/l <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005

16. Miedź mg/l 0,007 0,004 0,013 0,012 0,015 0,012 0,008 0,007 0,004 0,006 0,018 0,017 0,016 0,016 0,017 0,023 0,019 0,016 0,018 0,019

17. Cynk mg/l <0,005 0,037 0,036 0,015 0,024 0,013 0,054 0,016 0,015 <0,005 <0,05 0,022 0,007 0,011 0,012 0,044 0,018 0,021 0,044 0,008

18. Chrom mg/l <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003

19. Rtęć mg/l <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005

20. Nikiel mg/l <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004

21. Arsen mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,050 <0,001 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

22. Srebro mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,0010 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

23. Wanad mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

24. Twardość ogólna (CaCO3) mg/l 200 345 340 314 285 259 267 286 277 251 197 335 307 271 254 271 274 280 230 314

25. Fenole lotne mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

26. 1,2-dichloroetan (EDC) μg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

27. Chloroform (Trichlorometan) μg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

28. Trichloroetylen (TRI) μg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

29. Tetrachloroetylen (PER) μg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

30.
Czterochlorek węgla 

(Tetrachlorometan)
μg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

31. Heksachlorobutadien (HCBD) μg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

32. Pentachlorofenol (PCP) μg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

33. Heksachlorobenzen (HCB) μg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

34. Aldryna μg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

35. Dieldryna μg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

36. Endryna μg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

37. Izodryna μg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

38. Trichlorobenzeny/Suma TCB μg/l <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

39. Rad (Ra-226) Bq/l

40. Rad (Ra-228) Bq/l

41. Radon 222 (Rn 222) Bq/l

42. Tryt (H3) Bq/l

124B/22 114B/22 112B/22 113B/22 120B/22 122B/22 115B/22 119B/22 121B/22 123B/22 389B/22 371B/22 370B/22 392B/22 394B/22 368B/22 391B/22 393B/22 390B/22 369B/22

12.04.2022 r. 11.04.2022 r. 11.04.2022 r. 11.04.2022 r. 12.04.2022 r. 12.04.2022 r. 11.04.2022 r. 12.04.2022 r. 12.04.2022 r. 12.04.2022 r. 20.09.2022 r. 19.09.2022r. 19.09.2022r. 20.09.2022 r. 20.09.2022 r. 19.09.2022r. 20.09.2022 r. 20.09.2022 r. 20.09.2022 r. 19.09.2022r.

1. Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk w 100 ml wody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Obecność i liczba Escherichia coli jtk w 100 ml wody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.
Ogólna liczba mikroorganizmów 

w (22 ± 2)°C po (68 ± 4)h
jtk w 1 ml wody 8 7 50 51 3

nie wykryto w 1 

ml
16 24 26 1 1 1 40 5 3 3 25

nie wykryto w  

ml
5 6

nr próby
L.p.

data poboru próby*
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Jakość wód ujmowanych ze studni ZWiK, dane z 2022 r.

Oznaczenia fizyko-chemiczne
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