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Patistwowy ' Pow1atowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach dzialajac
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U."z 2023 r. poz. 338), art. 12 ust. ] ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2023 r.
poz. 537), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z2017r. poz. 2294).

stwierdza
przydatnoéé wody wodociggu Skierniewice do spozycia

UZASADNIENIE

Spotka odpowiedzialna za jakoé¢ wody wodociggu komunalnego Skierniewice czyli
Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji ,, WOD-KAN” Sp. z 0.0. Mokra Prawa 30 przedstawila
Pafistwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania
prébek wody uzdatnionej pobranych w dniu:
- 04.07.2023 r. z wyjscia na sie¢ w stacji uzdatniania wody, ul. Warynskiego 22/24
oraz z punktéw na sieci w budynku: Plywalni Miejskiej ,NAWA™, ul. B.Prusa 6A
i Energetyki Cieplnej, ul. Przemystowa 2, raporty i sprawozdania z badas:
* Nr133W/2023, Nr 134W/2023, Nr 135W/2023 z dnia 04.07.2023 r.,
* Nr16910/ZL/23, Nr 16911/ZL/23, Nr 16912/ZL/23 z dnia 17.07.2023 L.,
*  Nr258/2023 z dnia 07.07.2023 1.,
- 08.08.2023r. z wyjécia na sie¢ w stacji uzdatniania wody ul. Warynfiskiego 22/24
oraz z punktu na sieci w budynku: Skierniewickiej Spéldzielni Mieszkaniowej,
ul. Kopernika 5, raporty i sprawozdania z badat::
" Nr159W/r2023, Nr 160W/2023 z dnia 08.08.2023 r.,
" Nr20146/ZL/23, 20147/ZL/23 z dnia 23.08.2023 r.,
" Nr333/2023, Nr 334/2023 z dnia 11.08.2023 r.,
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- 17.08.2023r. z wyjécia na sie¢ w stacji uzdatniania wody ul. Waryfiskiego 22/24,
sprawozdanie z bada:

= Nr20145/ZL/23 z dnia 23,08.2023 1.,

- 04.09.2023 r. z wyjécia na sieé w stacji uzdatniania wody ul. Warynskiego 22124
oraz z punktu na sieci w budynku: Osrodka Sportu i Rekreacji, ul. Pomologiczna 8B,
raporty i sprawozdania z badan:

«  Nr 176W/2023, Nr 178W/2023 z dnia 04.09.2023 r.,

» Nr21905/ZL/23, Nr 21906/ZL/23 z dnia 08.09.2023 r.,

= Nr 370/2023 z dnia 07.09.2023 r..

Badania zostaly wykonane w zakresie parametréw grupy A W ramach kontroli
wewnetrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS
w Skierniewicach.

Biorac pod uwage uzyskane wyniki analiz parametréw z powyzszych raportow
i sprawozdanh z badah, a takze wyniki innych wezesniejszych badaf wykonywanych
w ramach kontroli wewnetrznej oraz w ramach nadzoru prowadzonego przez inspekcje
sanitarng stwierdza sie, Ze jako$é wody wodociggu Skierniewice odpowiada wymaganym
parametrom jakogci okre§lonym w/w rozporzadzeniem i jest przydatna do spozycia.
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