
INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓB WODY 

PRZEKAZYWANYCH DO LABORATORIUM ZWiK „WOD-

KAN” SP. Z O.O. W RAMACH ZLECENIA ZEWNĘTRZNEGO 

 

Zakres: fizyko-chemia (np. zlecenie oznaczania zawartości 

żelaza, manganu itp.): 

1. Przygotować czystą butelkę po wodzie mineralnej niesmakowej,  

z czystą nakrętką. 

2. Przygotować punkt poboru próby: zapewnić odpowiedni dostęp,  

w przypadku rzadko używanego punktu poboru wcześniej zapewnić 

większy rozbiór wody w celu przepłukania instalacji i „poruszenia” zastoin, 

z kranu zdjąć zainstalowane urządzenia (np. perlator). 

3. Odkręcić zimną wodę dość szerokim strumieniem na około 3 minuty. 

4. Przepłukać przygotowaną butelkę płynącą wodą, wylać wodę. 

5. Pod strumień płynącej wody podstawić przygotowaną, przepłukaną 

butelkę i nalać wody „do przelania”. 

6. Zakręcić mocno i szczelnie butelkę, zakręcić wodę. 

Zakres: mikrobiologia 

1. Przygotować w pobliżu punktu poboru sterylny pojemnik/butelkę. 

2. Przygotować punkt poboru próby: zapewnić odpowiedni dostęp,  

w przypadku rzadko używanego punktu poboru wcześniej zapewnić 

większy rozbiór wody w celu przepłukania instalacji i „poruszenia” zastoin, 

z kranu zdjąć zainstalowane urządzenia (np. perlator). 

3. Za pomocą dostępnego środka dezynfekcyjnego w sprayu lub 

preparatu na bazie alkoholu długo i intensywnie zraszać kran na zewnątrz 

i wewnątrz. W przypadku trwałej i odpornej na wysoką temperaturę 

armatury dopuszczalne jest długotrwałe opalanie punktu poboru 

płomieniem (np. za pomocą świecy). 

4. Odkręcić zimną wodę dość szerokim strumieniem na około 3 minuty. 

5. Z przygotowanej szklanej butelki rozwiązać sznurek, zdjąć papier 

ochronny, zdjąć delikatnie szklany korek i cienką papierową osłonkę 

zabezpieczającą. Osłonkę wyrzucić. Nie odkładać korka w brudne 



miejsce!!! Najlepiej trzymać go w ręku za górną część lub skorzystać  

z pomocy drugiej osoby. 

W przypadku otrzymania butelki plastikowej, odkręcić nakrętkę. Nie 

odkładać nakrętki w brudne miejsce !!! Najlepiej trzymać ją w ręku lub 

skorzystać z pomocy drugiej osoby. 

6. Pod strumień płynącej wody podstawić przygotowaną butelkę i napełnić 

do ok. ¾ objętości, zakręcić wodę. 

7. Butelkę szklaną dokładnie zamknąć, zabezpieczyć zdjętym papierem  

i zawiązać sznurek. Butelkę plastikową szczelnie zakręcić i włożyć do 

foliowego woreczka. 

 

Przyjmowanie pobranych przez Klientów prób wody odbywa się do 

godz. 11.00 w terminie ustalonym wcześniej przez pracownika 

laboratorium. 

Próby dostarczone w innym terminie, niż umówiony, lub dostarczone 

bez wcześniejszego umówienia, mogą nie zostać przyjęte ze względu 

na brak pożywek mikrobiologicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do Księgi Jakości w laboratorium, wyd. II z dn. 29.07.2026 r. 


